
Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00117799)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres
mesurés.

Résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

MIRABEAU
CHLORATION DU HAMEAU DE GARCE

Exploitant:
Unité de gestion:
Commune:
Installation n°
Point de surveillance n°
Localisation exacte
Type d'eau:

MAIRIE DE MIRABEAU
0120 - MIRABEAU
MIRABEAU
TTP - 001617 - CHLORATION DU HAMEAU DE GARCE
P - 0000001816 - CHLORATION DU HAMEAU DE GARCE
RESERVOIR DE GARCE
ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION

Prélevé le : 
par : 

mercredi 03 juillet 2019 à 09h41
LABORATOIRE JULIEN CUGNO

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

  MAIRIE DE MIRABEAU

  MAIRIE

  

  04510 MIRABEAU

Limites de qualité Références de qualité

MESURES TERRAIN Résultat Unité Min Max Min Max

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur 
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Limites de qualité Références de qualité

ANALYSES LABORATOIRE Résultat Unité Min Max Min Max

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE
Activité Radon 222 <9,40 Bq/L 100,00

Type analyse: RADON Référence labo: LSE1907-17198

Prélèvement n° 00117799 Analyse n° 00117865

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel :  ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).
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